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Product Service
(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemanien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 2014/34/EU
(3) Nummer der Konformitatsaussage
TPS 18 ATEX 012860 0018 X rev.00

(4) Gerategruppe: Klimagerat

Typ: KG Top-ATEX / KGW Top-ATEX
(5) Hersteller: Wolf GmbH
(6) Anschrift: Industriestrafie 1

84048 Mainburg
(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfithrungen sind in der

Anlage zu dieser Konformitétsaussage sowie im Technischen Bericht festgelegt.

(8) Die TOV SUD Product Service GmbH bescheinigt nach der Richtlinie 2014/34/EU des
Européischen Parlaments und des Rates der Europaischen Union vom 26. Februar 2014
aufgrund einer freiwilligen Prifung die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsyste-
men zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaf
Anhang Il der Richtlinie. Die Ergebnisse der Priifung sind im vertraulichen Prufbericht
713147981 festgelegt. Diese Konformitatsaussage ist giiltig bis zum 11.12.2023.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Be-
rucksichtigung der aufgefihrten harmonisierten Normen:

EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016

(10) Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Be-
dingungen fur die sichere Anwendung des Geréates in der Anlage zu dieser Bescheini-
gung hingewiesen.
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(11) Diese Konformitatsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festgelegten
Gerategruppe geman Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gel-
ten fur die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerates.
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(12) Die Kennzeichnung der Gerategruppe muss die folgenden Angaben enthalten:

Ex) 11 26 Ex h IA/IB T1/T2/T3/T4 Gb (innen/ aufen)

Ex) 113G Ex h IIA/IIB T1/T2IT3/T4 Gc (innen/ auBien)

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Minchen, 12.12.2018
Ridlerstralte 65, 80339 Miinchen

DipI.—Ing'\\U. Jacobs
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Konformitatsaussagen ohne Unterschrift und ohne Hologramm haben keine Giiltigkeit.
Diese Konformitatsaussage darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH.
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX8A 012860 0018 Rev. 00
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

Product Service

(13) Anlage
(14) Konformitiatsaussage TPS 18 ATEX 012860 0018 X Rev. 00
(15) Beschreibung der Gerategruppe:

Die geprifte Gerategruppe dient der Behandlung von Luft. Dazu gehéren das Filtern,

Erwarmen, Kiihlen, Befeuchten und Transportieren von Luft.

Technische Daten:

Nennspannung: 230V/ 50Hz (1-phasig) oder

400V/ 50Hz (3-phasig)

(16)  Prifbericht: 713147981
(17) Besondere Bedingungen fiir die Verwendunag:

o Die zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebs in der Montage-, Bedienungs- und
Wartungsanleitung aufgefihrten MalBnahmen sind durch den Anlagenbetreiber einzu-
halten.

o Die Gerategruppe darf nur in Abwesenheit von explosionsgefahrdeter Atmosphare
geoffnet werden.

o Es muss betreiberseitig sichergestellt werden, dass ein ausreichender Abstand zwi-
schen Medientemperatur und der Mindestziindtemperatur des potentiell vorhandenen
explosionsfahigen Gemisches sichergestellt ist.

o Bei der bauseitigen Montage muss sichergestellt werden, dass durch die Geratever-
bindung die Erdung aller Komponenten gewahrleistet ist und bleibt. Samtliche metalli-
schen Teile des Gerates miissen in die ortliche PotentialausgieichsmalRnahme einbe-
zogen werden.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:
Durch Beriicksichtigung der oben genannten Normen abgedeckt.
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Minchen, 12.12.2018

Ridlerstrafie 65, 80339 Miinchen

Dipl.-Ifg.-U. Jacob
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Konformitatsaussagen ohne Unterschrift und ohne Hologramm haben keine Gliltigkeit.
Diese Konformitétsaussage darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH.
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX8A 012860 0018 Rev. 00



