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Normen Für die Comfort-Wohnungs-Lüftungsgeräte der Baureihe CWL Excellent gelten die folgenden Normen und 
Vorschriften:

- EG-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektroma-
gnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)

Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie)

Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

- DIN EN 12100/1+2 Sicherheit von Maschinen; Gestaltungsleitsätze

- DIN EN ISO 13857 Sicherheit von Maschinen; Sicherheitsabstände

- DIN EN 349  Sicherheit von Maschinen; Mindestabstände

- VDE 0700/500  

- EN 60335/1  Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und 

- EN 6100  Elektromagnetische Verträglichkeit

Für die Planung und Ausführung einer kontrollierten Wohnraumlüftung sind folgende Normen und Vorschriften 
zu berücksichtigen:

EN 12792 Raumlufttechnik; Terminologie und Symbole
DIN EN 13779 Raumlufttechnik; Gesundheitstechnische Anforderungen
DIN 1946-6 Raumlufttechnik; Lüftung von Wohnungen

DIN 4719 Lüftung von Wohnungen - Anforderungen, Leistungsprüfungen und Kennzeichnung von
   Lüftungsgeräten
DIN 18017-3 Lüftung von Bädern u. Toilettenräumen ohne Außenfenster mit Ventilatoren

DIN EN 832 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden; Berechnung des Heizenergie-
   bedarfs - Wohngebäude

VDI 2081 Geräuscherzeugung und Lärmminderung in raumlufttechnischen Anlagen
VDI 2087 Luftleitsysteme – Bemessungsgrundlagen
VDI 3801 Betreiben von raumlufttechnischen Anlagen

EnEV  Energie-Einspar-Verordnung

Diese Anleitung ist als Bestandteil des gelieferten Gerätes zugänglich aufzubewahren!

2. Normen & Hinweiszeichen

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne 
Beaufsichtigung durchgeführt werden.
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Allgemeines Die vorliegende Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist ausschließlich für Wolf-Comfort-Wohnungs-
Lüftungsgeräte der Baureihe CWL Excellent gültig.

befassten Personen zu lesen.

Montage, Inbetriebnahme und bestimmte Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von ausgebildeten Fachkräf-

-
spruch gegenüber der Fa. Wolf.

Hinweiszeichen

von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!
Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.
Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! 
Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.
An Anschlussklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter Spannung an.

am Gerät zu verhindern.

Sicherheits-
hinweise

Montage, Inbetriebnahme und bestimmte Wartungsarbeiten des Gerätes dürfen ausschließlich von ausrei-

Elektroinstallation und Reparaturarbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen ausschließlich von Elektrofachkräf-

-
nehmens (EVU) maßgeblich.

-
den, der in den technischen Unterlagen der Fa. Wolf vorgegeben ist.

Bestimmungs-
gemäße
Verwendung

Das Comfort-Wohnungs-Lüftungsgerät CWL Excellent ist ein Zentrallüftungsgerät mit integrierter Wärmerück-
-

sern.

2. Normen & Hinweiszeichen

Achtung
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Bestimmungs-
gemäßer
Gebrauch

-

Diese Absaugungen sind separat zu betreiben.

Aufstellungsort Die Temperatur im Aufstellungsraum muß mind. +10°C betragen.

Das Gerät darf nicht in der unmittelbaren Umgebung brennbarer Flüssigkeiten und Gase, oder an Orten mit 

Für Wartungsarbeiten ist ein Platzbedarf von 70 cm im vorderen Gerätebereich erforderlich.

Betriebs-
hinweise

-

Führen Sie keine Veränderungen am Gerät durch.

Wechseln Sie bei längeren Stillstandszeiten aus hygienischen Gründen die Filter vor der erneuten Inbetrieb-
nahme.

Bei Wohnungen mit Lüftungsanlagen unterliegen raumluftabhängige Feuerstätten der DIN 1946-6.
Wartung Gerät in regelmäßigen Abständen auf Funktion, Beschädigungen und Verschmutzung kontrollieren.

Bei Wartungsarbeiten das Gerät vom Netz trennen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.

NICHT -
leistungsanspruch gegenüber der Fa. Wolf.

Entsorgung
entsorgen.
Vor Beginn der Demontage ist das Gerät vom Netz zu trennen.

Elektrische und elektronische Bauteile sind als Elektroschrott zu entsorgen.

2. Normen & Hinweiszeichen
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   PVC-Kondensat - Anschluss, bestehend aus:

   Dokumentationssatz, bestehend aus:

 

3.1 Lieferumfang

3. Lieferung
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Das CWL-T-300 Excellent ist ein Wohnraumlüftungsgerät mit 

bis 93 %, einer max. Lüftungsleistung von 300 m3/h und ener-
giesparenden Ventilatoren. 
Merkmale des CWL-T-300 Excellent:

-
modul (Option)

-

-
terhin optimal funktioniert und, bei Bedarf, das standardmä-
ßig montierte Vorheizregister einschaltet

 

Für die richtige Position der Kanalanschlüsse und Abmessun-
gen § 5.3 entnehmen.

-
-

stufenschalter an der Vorderseite des Gerätes (Erreichbar 
nach Entfernen Frontplatte) geliefert.

4. Anwendung

Hinweis: Beim Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten und Lüftungsanlagen bzw. -geräten.

Es gelten die Vorgaben des zuständigen Bezirksschornsteinfegers.
Dieser ist bereits in der Planungsphase zu Rate zu ziehen.
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5. Ausführung
5.1 Technische Daten

 CWL-T-300 Excellent 
Betriebsspannung [V/Hz] 230/50
Schutzart IP20
Abmessungen (B x H x T) [mm] 475 x 1287,5 x 586
Kanaldurchmesser [mm] Ø160
Außendurchmesser des Kondensatablaufs [mm] Ø32
Anschluss zum Nachheizregister [mm] Ø15

50

Filterklasse ISO Coarse 60% (G4) 
{ISO ePM 1 50% (F7) optional für Zuluft}

Lüfterstufe (Werkseinstellung) 1 2 3
Luftleistung [m3/h] 50 100 150 225

3 - 7 10 - 27 24 - 61 55 - 139
Leistungsaufnahme (ohne Vorheizregister) [W] 10 - 11 15 - 18 25 - 32 53 - 74
Stromaufnahme (ohne Vorheizregister) [A] 0,14 0,20 - 0,23 0,31 - 0,37 0,57 - 0,75
Max. Stromaufnahme (einschl. eingeschaltetem Vorheizregister) [A] 6
Max. Leistung internes elektr. Vorheizregister [W] 1000

0,32 - 0,33 0,33 - 0,35 0,35 - 0,37 0,40 - 0,43

5.2 Ventilatorkennlinie

Volumenstrom [m3/h]
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Hinweis:
Die in den Kreisen gezeigten 
Zahlen stellen jeweils die Lei-
stung (in Watt) je Ventilator dar.
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5. Ausführung

5.3 Anschlüsse und Abmessungen

 = Zuluft        

 = Fortluft      

 = Abluft        

 = Außenluft  

 = Elektroanschlüsse

 = Anschluss Kondensatablauf

 = Hydraulikanschluss Nachheizregister 
(Optional)

586
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4x Ø160

Alle Abmessungen in mm.
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5. Ausführung

5.4 Darstellung des Gerätes

1 12 Modularsteckverbindung des Stufenschalters X-2

2 13 Steckverbindung eBus X-1

3 Raumlufttemperaturfühler 14 9- Poligen Steckverbindung X-15

4 Klappenmotor Bypass 15 2- Poligen Steckverbindung X-14

5 16 Steuerplatine

6 Vorheizregister 17 Abluftventilator

7 Außenlufttemperaturfühler 18 Wärmetauscher

8 19 Zuluftventilator

9 Siphon 20 Filterrahmen

10 Durchführung 230 V Netzkabel
21 -

ster11 Serviceanschluss

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12
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Bedingungen der Bypass-Klappe

(Bedieningen erden alle 2 Stunden 
durch schließen der Bypassklappe 
überprüft)

und
- die Außentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur in der Wohnung und

im Einstellmenü (standardmäßig eingestellt auf 24 °C)
Bypass-Klappe geschlossen - Die Außentemperatur ist niedriger als 7°C oder

oder
- die Temperatur aus der Wohnung ist niedriger als die eingestellte Temperatur bei Schritt-

nr. 5 im Einstellmenü minus der eingestellten Temperatur in der Hysterese (Schritt Nr. 6), 
standardmäßig eingestellt auf 22°C (24,0°C minus 2,0°C) 

6.2 Bypass-Bedingungen
Die standardmäßig eingebaute Bypass-Klappe erlaubt die Zu-

-

für Bypass-Bedingungen).
Mit Schrittnummer 5, Schrittnummer 6 und Schrittnummer 7 im 
Einstellmenü (siehe Kapitel 14) kann die Funktion der Bypass-

6.3 Frostschutz
Das Gerät verfügt über eine intelligente Frostschutzregelung.
Funktionsbeschreibung:
Nach Aktivierung der Frostschutzregelung (Außentemperatur 

-
bald der Wärmetauscher zu vereisen beginnt. 

-
mengen. 

Zuluftventilator stufenlos bis zum Abschalten abgesenkt. 

6.4 Ausführung
-
-

Die 9-polige Steckverbindung X15 ist, nach dem Entfernen 
Frontplatte, an der Vorderseite des Gerätes zugänglich (siehe 

Die 2-polige Steckverbindung X14 ist nach Entfernen der 
Frontplatte und abschraubbare Platinehalter erreichbar. (siehe 
§10.2 Punkt 9).

-
lichkeiten der Steckverbindungen X14 und X15.

6.1 Beschreibung 
-

-

Die Steuerung ist mit drei Lüftungsstufen versehen. Der Luft-

Regulierung sorgt dafür, dass der Luftdurchsatz des Zuluft- und 

X14

X15

6. Funktion
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7. Installation

7.1 Installation allgemein
Die Installation des Gerätes:
1. Gerät aufstellen (§ 7.2)
2. Kondensatablauf anschließen (§ 7.3)
3. Kanäle anschließen (§7.4)
4. Elektroanschluss: 
 Anschließen der Stromversorgung (§ 7.5.1), des Stu-

fenschalters (§ 7.5.2) und erforderlichenfalls der eBus-
Schnittstelle (§ 7.5.3)

Die Installation hat folgende Anforderungen zu erfüllen:
Die Lüftungsvorschriften für Wohnhäuser und Wohngebäude

 versorgungsunternehmen
Die Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

7.2 Gerät aufstellen
-

achten:

-
tragen.

sind ein Mindestfreiraum im vorderen Gerätebereich von 

erforderlich.

7.3 Kondensatablauf anschließen

 geführt. Das Kondensat 

und ist vom Installateur unten ins Gerät zu montieren. Dieses 
Anschlussteil hat einen Außendurchmesser von 32 mm.

enden.

Vor Anschluss des Kondensatablaufes an das Gerät, Wasser 
in den Siphon gießen, damit ein Geruchsverschluss entsteht.
Bei kalten Außentemperaturen kann im Fortluftbereich Kon-
densat von bis zu 0.5 Liter/h anfallen. 

Daher ist das Gerät zur Abführung des Kondensates mit einem 
-

stallation der Kondensatleitung eine Leckage bedeutet, ist das 

4x

3

4

1 2

X
Achtung: Keines falls darf die Kondensablei-

verbunden sein! Das Kondensat 
muß frei austropfen!
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7.4 Kanalanschluss
Um Kondensatbildung an der Außenseite des Zuluftkanals und 
des vom CWL-T-300 Excellent abgehenden Abluftkanals zu 
verhindern, sind die Kanäle bis zum Gerät von außen dampf-

Zur bestmöglichen Dämpfung der Ventilatorgeräusche 
sind zwischen dem Gerät und den Kanälen aus der bzw. in 
die Wohnung Schalldämpfer einzusetzen.

-
räusche, auch bei einbetonierten Kanälen, zu berücksichtigen. 
Schallübertragung ist zu vermeiden, indem der Kanal mit se-

Für den CWL-T-300 Excellent ist ein Kanaldurchmesser von 
160 mm vorzusehen. 

7. Installation

1 = CWL-T-300 Excellent (waagerecht aufstellen)
2 = Bevorzugte Zufuhr von Außenluft
3 = Ansaugen Außenluft (Optional)
4 = Kanalisationsentlüftung
5 = Bevorzugte Stelle Fortluft; isolierte Dachdurch-

führung verwenden
6 = Wärmegedämmtes ISO-Rohr
7 = Kondensatableitung
8 = Schalldämpfer
9 = Kanäle in die Wohnung (Zuluft)
10 = Kanäle aus der die Wohnung (Abluft)

1

7

9

8

6

5

2

3

4

10

-
stand. 

-
stehen kann.

der Dachdurchführung ist in solcher Weise zu gestalten, 

-
maler Lüftungsleistung beträgt 150 Pa. Bei zunehmendem 
Widerstand im Kanalsystem verringert sich die maximale 
Lüftungsleistung.

-

-

-
zusehen, Türschlitz 2 cm.
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7. Installation

7.5 Elektroanschlüsse

7.5.2 Stufenschalter anschließen

die Modularsteckverbindung vom Typ RJ12 (Steckverbindung 
-

lich nach Entfernen Frontplatte), angeschlossen.

-
anzeige einen RJ12-Stecker in Kombination mit einem 
6-adrigen Modularkabel einbauen.

Für Anschlussbeispiele des Stufenschalters siehe Anschluss-
pläne § 12.3, § 12.4, § 12.5 und § 12.6. Auch ist eine drahtlo-
se Fernbedienung oder eine Kombination von Stufenschaltern 

7.5.1 Anschluss des Netzsteckers
Das Gerät kann mit dem am Gerät montierten Stecker an eine 

Geräteraum hat die Bestimmungen Ihres kommunalen Ener-
gieversorgungsunternehmens zu erfüllen.

im Gerät für durchführen elektrischen Anschlüsse (Position/ 

-
tieren Sie mitgelierte Schutzstreifen, um Schäden an 
der Stromversorgung zu verhindern (siehe § 5.3).

Bitte berücksichtigen Sie das 1000 W Vorheizregister.

Zu beachten
Die Ventilatoren und die Steuerplatine arbeiten mit 
Hochspannung. Bei Arbeiten im Gerät ist das Ge-
rät durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu 
trennen.

7.5.3 Anschluss eBus Steckverbindung (Bedienmodul)

RJ12

Der CWL-T-300 Excellent arbeitet mit dem eBus-Protokoll. Zum 
Anschließen einer eBus Verbindung (siehe § 12.2 - § 12.6) gibt 
es die 2-polige Steckverbindung X1 an der Vorderseite des Ge-
räts (zugänglich nach Entfernen Frontplatte).
Das eBus-Protokoll kann z.B. für die Kopplung (Kaskaden-

Kontakte X1-1 mit X1-1 verbinden und die Kontakte X1-2 mit 
-

rät nicht funktionieren!
Zum Anschluss des (optionalen) Bedienmodul BM2 siehe 
§ 12.2.

Front-
platte

Front-
platte

X1

A

B

C

BM2

Draufsicht



Taste 1

Taste 2

Taste 3

Taste 4 14:12 20.01.2013

150m³/h
Luftdurchsatz

Lüftungsgerät

AUS

Statusanzeige
Seitenüberschrift

Uhrzeit
Datum

Drehknopf mit 
Tastfunktion

Anzeige Anlagendaten
(Inhalt variiert)

Schnellstarttasten
Betriebsart

eBus - Verbindung vorhanden
eBus - Verbindung nicht vorhanden

22.2 °C
Abluft

FW x.xx

14:12 20.01.13

49m³/h
Luftdurchsatz

AUS

22.2 °C
Abluft

Lüftungsgerät
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8. Displayanzeige Bedienmodul

8.1 Allgemeine Erklärung des Bedienmodul BM2

8.2 Displayanzeige Betriebsart BM2

Achtung



Taste 4
14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Druck

Kesseltemperatur

Heizgerät

Heizbetrieb

Brenner Ein
Homeseite

14:12 20.01.13

49m³/h
Luftdurchsatz

AUS

22.2 °C
Abluft

Lüftungsgerät

14:12 20.01.13

ändern

bestätigen

aufrufen

Lüftungsgerät

durch Drehen Werte ändern
durch Drücken bestätigen

Start:       18.01.2014    11:03
Ende:       19.01.2014    12:15

AUSEIN

Taste 3

14:12 20.01.13

Bestätigen mit OK

Automatikbetrieb

reduz. Lüftung
Nennlüftung

Lüftungsgerät

14:12 20.01.13

49m³/h
Luftdurchsatz

AUS

22.2 °C
Abluft

Lüftungsgerät

ändern

bestätigen

Zurück in die Homeseite
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8. Displayanzeige Bedienmodul

8.3 Ändern der Betriebsart BM2 / Start - Ende / EIN - AUS

 (Beschreibung siehe auch Kapitel 28 "Fachmannebene Lüftungsgerät")

Vorprogrammierte Schaltzeiten der Betriebsart 
Automatikbetrieb siehe Kapitel 19.1



14:12 20.01.13

3/h

Lüftungsgerät

14:12 20.01.13

Lüftung

Fachmannebene

Mischer
Heizkreis

3/h

3/h

3/h
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8. Displayanzeige Bedienmodul

8.4 Fachmannebene BM2 Lüftungsgerät

Einstellmöglichkeiten

Parameter Gesamtliste CWL Lüftungsgerät

Fachmannebene Lüftung Werkseinstellung Einstellbereich

CWL1 Luftmenge reduziert (Stuve 1) 100 m3/h 50 - 300 m3/h

CWL2 Luftmenge Nennlüftung (Stuve 2) 150 m3/h 50 - 300 m3/h

CWL3 Luftmenge Intensiv (Stuve 3) 225 m3/h 50 - 300 m3/h

CWL4 Luftmenge Feuchteschutz (Stuve  ) 50 m3/h 0 - 50 m3/h

CWL5 Bypass Temp. 24 °C 15 °C - 35 °C

CWL6 Bypass Hyst. 2 °C 0 °C - 5 °C

Erklärung (siehe auch Hauptmenü) Lüftungsgerät

Bei "reduzierte Lüftung" lauft das Lüftungsgerät permanent nach den Einstellungen im Parameter CWL1

Bei "Nennlüftung" lauft das Lüftungsgerät permanent nach den Einstellungen im Parameter CWL2
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9. Störung

Fehler-
code Ursache Aktion des Gerätes Maßnahme Installateur

E100
Drucksensor Zuluftventi-
lator defekt.
Rote Druckschläuche 
verstopft oder 'geknickt'.

- Schaltet auf eine konstante Drehzahlrege-
lung über.

- Bei einer Außentemperatur unter 0°C 
schaltet das Vorheizregister ein.

-

Beschädigung überprüfen.

E101
Drucksensor Abluftventi-
lator defekt.
Blaue Druckschläuche 
verstopft oder 'geknickt'.

- Schaltet auf eine konstante Drehzahlrege-
lung über.

- Bei einer Außentemperatur unter 0°C 
schaltet das Vorheizregister ein.

-

Beschädigung überprüfen.

E103 Bypass defekt.

- Keine.

richtig angeschlossen oder defekt; -

austauschen. 

E104 Abluftventilator defekt.

- Alle 5 Min. Neustart.

E105 Zuluftventilator defekt.

- Alle 5 Min. Neustart.

E106
Der Temperaturfühler, 
der die Außenlufttempe-
ratur misst, ist defekt.

E107
Der Temperaturfühler, 
der die Temperatur der 
Abluft misst, ist defekt. aus.

E108
Sofern vorhanden: Der 
sensor Nachheizregister 
ist defekt oder nicht an-
geschlossen.

 fühler für die externe Temperatur aus.

E109 Fehlfunktion auf ange-
schlossenen CO2-Sensor - Das Gerät bleibt in Betrieb.

Das Gerät spannungslos schalten.
2-Sensor; korrekte Einstellung 

2-Sensor.

E111 Sofern vorhanden: Der 
RH-Sensor ist defekt. - Das Gerät bleibt in Betrieb.

E112
Sofern vorhanden: Frost-

-
ster aktiv

Die Mikroschalter auf der 
Steuerplatine sind nicht 
richtig eingestellt.

- Das Gerät funktioniert überhaupt nicht; 
-  (siehe § 11.1).

Bitte beachten!
Wenn die Stufe 2 bei einem Stufenschalter nicht funktioniert, ist der Modularstecker des Stufenschalters verkehrt herum angeschlos-
sen. Eine der RJ-Steckverbindungen zum Stufenschalter abschneiden und eine neue Steckverbindung umgekehrt montieren. 

9.1 Displaykodes
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10. Wartung

Das Gerät darf niemals ohne Filter betrieben werden!

Reinigen bzw. Austauschen der Filter:
1 Das Gerät mit Hilfe des Stufenschalters am Bedienmodul 

auf die niedrigste Lüftungsstufe einstellen.

2 Filterhalter aus dem Gerät ziehen.

3a Beide Filter reinigen.

10.1. Filter reinigen durch Benutzer

(Standard)

ISO Coarse 60% (G4)

(Standard)

ISO Coarse 60% (G4)

(Option)

ISO ePM 1 50% (F7)
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Filterstatusanzeige zurücksetzen, indem die Return-Taste
  (

-
-

lendet. Die rote LED am gegebenenfalls angeschlossenen 

-
stellen.

3b Austauschen der Filter.

10. Wartung

A

B

5 Sek.
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10. Wartung

10.2 Wartung durch den Installateur

1

2

3

4

CLICK !!

BM2

Die Wartung durch den Installateur umfasst die Reinigung des 
Wärmetauschers, des Kondensatbehälters und der Ventila-
toren. Dies ist mindestens einmal jährlich erforderlich.
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5

6

5

6x

8

Spülmittel reinigen.

7

10. Wartung

A

B

B

Max. 45 ºC
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12

9

10

11

10. Wartung

180° 

2x

4x

X-11
X-10 X-9
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13

14

15

16

10. Wartung

4x

X-11
X-10 X-9

2x
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6x

B

A

A

17 19

2018 CLICK !!

10. Wartung
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21

5 Sek.

10. Wartung

22
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11. Elektrische Schaltpläne 

11.1 Gesamtschaltplan

A = Stufenschalter
B = Vorheizregister
C = Außenlufttemperaturfühler
D = Steuerplatine
E = Zuluftventilator
F = Abluftventilator
G = Keine Funktion
H = Raumtemperaturfühler
J = Service-Anschluss
K = Klappenmotor Bypass
L = Anschlüsse Zubehör
M = Bedienmodul

N = Keine Funktion

  (nicht geeignet für 230V!)
P = Zusätzliches Vorheizregister (Optional)
Q = Ausgang 0+10V 
R = Sensor Nachheizregister 
  (Optional)
S = 24 V-Anschl. 
T = Eingang 0-10V (oder Schließkontakt) 
U = Schließerkontakt (oder Eingang 0-10V)
Z = RH-Sensor (Optional) 

C1 = braun
C2 = blau
C3 = grün/gelb

C6 = Ader Nr.1
C7 = Ader Nr.2
C10 = gelb
C11 = grün

X4

X1

X6

X4

3
C

6
C

7

1 2 3 4 5 6 7 8

A

T

F E

C

L

B

M

G

H

K

R Q

P

O
U

D

ZN

S

J

CWL-T-300
Excellent

ON
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Steckverbindung X1
eBus-Steckverbindung X1

Ab Werk als eBus-Steckverbindung eingestellt. 
Nur für Niederspannung geeignet. 

  
   polaritätsgebunden.

Steckverbindung X2
Modularsteckverbindung X2 für die Drehzahlregelung
Modularsteckverbindung vom Typ RJ-12
Nur für Niederspannung geeignet.

Steckverbindung X14 für den Anschluss des elektrischen 
Nachheizregisters und Vorheizregister
Die 2-polige Steckverbindung X4 ist erreichbar, nach dem Entfernen 
Frontplatte und dem Platinehalter. (siehe § 10.2 Punkt 9).
Ab Werk ist diese Steckverbindung nicht aktiviert. Durch Einstellen 
des Parameters 13 im Einstellmenü von '0' auf '1' oder '2' kann diese 

Max. Anschlussleistung 1000 W.
Hinweis: Den Temperatursensor des Nachheizregisters an X15-7 

und X15-8 anschließen.

Steckverbindung X15 (neunpolige Schraubsteckverbindung)
Anschluss

(Schalt-
 eingang
 1)

Schritt nr. 15 = 0 :Schließerkontakt
    (= Werkseinstellung) §12.9) 
Schritt nr. 15 = 1: 0 - 10V Eingang
    15 - 2 = 0 - 10V (zie §12.10)

Schritt nr. 15 = 3: Schalteingang 1/  
    12V; Bypass geschlossen 0V
Schritt nr. 15 = 4: Schalteingang 1/  
    0V; Bypass geschlossen 12V

(Schalt-
 eingang 
 2)

Schritt nr. 21 = 0: Schließerkontakt (zie §12.9)
Schritt nr.21 = 1: 0 - 10V Eingang (= Werkseinstellung)
   (zie §12.10).

Schritt nr. 21 = 3: Schalteingang 2/  
   12V;Bypass geschlossen 0V
Schritt nr. 21 = 4: Schalteingang 2/  
   0V; Bypass geschlossen 12V

Anschluss 24 Volt: max. 4,5 VA (5 = Erde , 6 = +)

Anschluss Sensor Nachheizregister oder Sensor 
Warmwasserregister (Optional)

9 Steuersignal Ventil 0 oder 10 V ( 9 = + , 5 = Erde)

12. Elektroanschlüsse Zubehörteile 

12.1 Steckverbindungen

1 2 1 234567 89

X-15

X-1

X-2

230VAC

Service-
anschluss

X-14
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Nicht geeignet 
für 230V!

12. Elektroanschlüsse Zubehörteile

12.2 Bedienmodul anschließen
Das Bedienmodul ist an die eBus-Steckverbindung anzuschließen. Diese 2-polige eBus-Steckverbindung ist, nach dem Entfernen 

     X-1
2-polige
eBus-Steck-
verbindung

Anschluss
des Bedienmoduls

Verdrahtung am Bedienmodul 
siehe auch die zum Bedienmodul 
mitgelieferte Anleitung.

 Programm Wochen

 Gerätes

Vom Installateur anzu-
schließende Verkabelung

(Min. Drahtdurchmesser 0,34 mm2)

nr.1 nr.2

CWL -T-300 Excellent

12.3 Anschluss des Stufenschalters

Zusätzlich eines Bedienmoduls kann ein Stufenschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) an das CWL T-300 
Der Anschluss dafür (Modularstecker RJ12) ist nach das Entfernen der Frontplatte, an der Vorderseite des Geräts zugänglich (siehe 

    X-2
Modular- 
stecker RJ12

Vom Installateur anzuschließendes Modularkabel
 Bitte beachten: 
 Beim eingesetzten Modularkabel muss von beiden Modularsteckverbindungen die 'Lasche' zur Markierung hin am 

Stufenschalter mit 
Filterstatusanzeige

CWL -T-300 Excellent

Bedienmodul 
BM-2
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12. Elektroanschlüsse Zubehörteile

12.4 Anschluss drahtloser Fernbedienung (ohne Filterstatusanzeige)

Max 6

Drahtlose
 Fernbedienung

Bitte beachten:

Lüftungsstufe betrieben.

12.5 Anschließen zusätzlicher drahtloser Fernbedienung in Kombination mit Stufenschalter

Modular- 
verteiler 
RJ12

Drahtlose
 Fernbedienung

Bitte beachten:

-
trieben.

Stufenschalter mit 
Filterstatusanzeige

Max 6

CWL -T-300 Excellent

CWL -T-300 Excellent

    X-2
Modular- 
stecker RJ12

    X-2
Modular- 
stecker RJ12
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12.6 Koppelung mehrerer CWL-T-300 Excellent-Geräte mittels eBus-Kontakt; 
        sämtliche Geräte gleicher Luftdurchsatz

12. Elektroanschlüsse Zubehörteile

A       = Stufenschalter
B       = 2-polige eBus-Steckverbindung
M       = CWL-T-300 Excellent (Master)
C1 bis C*= CWL-T-300 Excellent (Slave); max. 10 Geräte koppeln 

mittels eBus

das CWL-T-300 Gerät, das als 'Master' eingestellt ist.

-
der verbinden. Niemals X1-1 und X1-2 miteinander verbinden.

Schritt
Nr Beschreibung Werks-

einstellung Bereich

8 Kommunika-
tionsart eBus OT 

eBus

9 eBus-Adresse 0 0 = Master
1 bis 9 = Slave 1 bis 9

12.7 Anschluss RH (Feuchtigkeit)- Sensor 

Schritt
nr. Beschreibung

Werks-
einstel-
lung

Bereich

30 Aktivierung 
RH-Sensor OFF OFF = ausgeschaltet

ON = eingeschaltet

31 lichkeit 0

+2 
+1 
 0 Grundeinstellung RH-Sensor
-1 
-2 

A = Steuerplatine
B = RH (Feuchtigkeit) - Sensor
C = Kabel mit RH-Sensor gelieferte
D = Abluft Kanal 

Für C1 (Slave1):
Schritt Nr 9 einstellen auf 1 (= Slave 1).

Für M (Master):
Schritt Nr 9 einstellen auf 0 
(= Werkseinstellung).

Vom Installateur anzuschließende Verkabelung
(Min. Drahtdurchmesser 0,34 mm2)

A

M C1 C2

B B B

Für C2 (Slave2):
Schritt Nr 9 einstellen auf 2 (= Slave 2).

X-4

Die 2-polige Steckverbindung X4 ist erreichbar, nach Entfernen Front-
platte und Platinehalter abschrauben. (siehe Abschnitt 10.2 Punkt 9).

E

A

B

D
C

CWL -T-300 Excellent CWL -T-300 Excellent CWL -T-300 Excellent
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12. Elektroanschlüsse Zubehörteile

12.8 Gesamtschaltplan Anschluss zusätzlicher Vorheizregister und Nachheizregister

Für ausführlichere Informationen bezüglich der Montage des zusätzlichen Vorheizregisters und Nachheizreister siehe die zum Heiz-
register mitgelieferte Montageanleitung. 

II

III

IV I

Zusatzliches Vorheizregister

A CWL-T-300 Excellent
B Steuerplatine
C Heizspirale (max. 1000 W)

D Maximalsicherung mit 
Reset

E
LED Maximalsicherung: 

Maximalsicherung einge-
schaltet ist

F Vom Installateur 
anzuschließende Kabel

G Strömungsrichtung durch 
Heizregister

Schritt 
nr. Beschreibung Werks-

einstellung Bereich

13 Heizregister 0

0 = Aus
1 = Vorheizregister
2 = Nachheizreister
3 = Zusätzliche Nachheiz-
 register 
4 = zusätzliches Nachheiz-

zusätzliches Vorheizre-
gister elektrisch

I = Zuluft

II = Fortluft

III = Abluft

IV = Außenluft

230V
50Hz

Schritt 
Nr Beschreibung Werks-

einstellung Einstellbereich

13 Heizregister 0

0 = Aus
1 = Vorheizregister
2 = Nachheizregister
3 = Zusätzliche Nachheiz-
 
4 = Zusätzliches Nachheiz-

zusätzliches Vorheizre-
gister elektrisch

14
Temperatur
Nachheiz-
register

21°C 15°C - 30°C

230V
50Hz

F

B

C

G

A

D E

X14

Nachheizregister

2

I = Zuluft

II = Fortluft

III = Abluft

IV = Außenluft

II

III

IV I

230V
50Hz

X14

B

G

2

230V
50Hz

C

E F

A

A CWL-T-300 Excellent
B Steuerplatine
C Heizspirale (max. 1000 W)
D Sensor Nachheizregister

E Maximalsicherung mit 
Reset

H

D

X15

F -
rung eingeschaltet ist

G Vom Installateur anzuschließende Kabel
H Strömungsrichtung durch Heizregister
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12. Elektroanschlüsse Zubehörteile

12.9 Anschließen externer Schaltkontakte
-

Die 9-polige Steckver-

 
angezeigt).

1
       - Temperatur der Frischluft ist zumindest niedriger als die Temperatur aus der Wohnung

2) Nicht im Lieferprogramm

A = CWL-T-300 Excellent
B = Steuerplatine 
C = Kontakt angeschlossen an Schalt-

eingang 1; z.B. ein Schalter oder 
ein Relaiskontakt

Einstellung 
Schritt Nr 18

Funktions
bedingungen

Betriebsart Zuluftventilator und Abluft-
ventilator

Einstellung 
der Schritt 
Nr 19 und 20

Schließen des Kontakteinganges X15-1 

0 (Werks-
einstellung)

Kontakteingang 1
-

schlossen

1
Kontakteingang 1 

-
schlossen

Aktion abhängig von der Einstellung des 

Abluftventilators (Schritt Nr 20).

0

1

2

3

4

5

6

7

Ventilator schaltet aus

Ventilator Mindestluftdurchsatz (50 m3/h)

Ventilator auf Luftdurchsatz Stufe 1

Ventilator auf Luftdurchsatz Stufe 2

Ventilator auf Luftdurchsatz Stufe 3

Ventilator auf Luftdurchsatz Stufenschal-
ter

Ventilator auf max. Luftdurchsatz

Keine Ansteuerung Ventilator

2

Kontakteingang 1
-

schlossen
Erfüllt die Bypass-
Bedingungen für 

1)

3
Kontakteingang 1

geschlossen

Bypass-Regelung im CWL-T-300 Excellent 
-

4
Kontakteingang 1

geschlossen

Die Schlafzimmerklappe 2)

-
sen an X15-5 (24V GND) X15-6 (24V +) und 
X15-9 (0-10V-Steuerung). Aktion der Ventilato-

9-poliger 
Stecker X15

CWL T-300 Excellent

230VAC

1 234567 89

B

A
X15

C
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12. Elektroanschlüsse Zubehörteile

12.10 Anschluss an 0-10V-Eingang
An das CWL-T-300 Excellent kann eine externe Einrichtung mit 0-10 Volt-Steuerung (z.B. Feuchtigkeitssensor oder CO2-Sensor) 

-

Die Anschlüsse X15-3 und X15-4 sind standardmäßig als 0-10V-Eingang eingestellt. Dieser ist standardmäßig aktiviert. Der Schritt Nr 

-

A = CWL-T-300 Excellent
B = Steuerplatine
C = Einrichtung angeschlossen an den 

-
keitssensor bzw. ein CO2-Sensor.

  Die angeschlossene Einrichtung hat 
eine eigene Stromversorgung.

-

Ab Werk aktivierter 0-10V-Eingang

Anschluss Schritt Nr Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung

21 Aktivieren/nicht aktivieren 0-10V-Eingang

0 (= Schließerkontakt)
1 (= 0 - 10V Eingang)
2 (= )
3 (=  
      12V;  Bypass geschlossen  0V)
4 (= Schaltausgang 2/ 
      0V; Bypass geschlossen  12V)

1

22 Mindestspannung 0 - 10 Volt 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,0 Volt

23 0,0 Volt - 10,0 Volt 10,0 Volt

X15-1 GND
X15-2 0-10V
X15-3 GND
X15-4 0-10V

9-poliger 
Stecker X15

230VAC

1 234567 89

B

A
X15

230VAC

C

CWL T-300 Excellent
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13. Service

13.1 Ersatzteile

* Das Netzkabel ist mit einem Print Connector ausgerüstet.
 Bei dessen Austausch bei Wolf immer ein neues Netzkabel bestellen.

Nr. Bauteil Material-Nummer

1 Filtersatz 2x ISO Coarse 60% (G4)-Filter (Standardausführung) (Außen- oder Abluft) 1669200

2 Filtersatz 2x ISO ePM 1 50% (F7) (Option) (Außenluft) 1669304

3 Ventilator CWL-T-300 Excellent (1 Stück) 2137987

4 Temperatursensor NTC 10k 2745155

5 Wärmetauscher CWL-T-300 Excellent 2071927

6 Motor der Bypass-Klappe 2745157

7 Steuerplatine; Beim Austausch die richtige Einstellung der Mikroschalter beachten. Siehe § 11.1 2745159

8 Heizspirale 1000 W Vorheizregister 2745160

9 Kabel mit Netzstecker 230 Volt* 2745401

10 Kondensatablauf 1731267

11 E-Bus Stecker (2-polig) für BML Exc. 2745404

12 Stecker (9-polig) für Zusatzfunktionen 2745405

5

10

4

8
7

3

1 2

6

11

12

9

Option
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 * Widerstandstabelle Temperatursensor NTC 10k

Änderungen vorbehalten
Wolf GmbH ist bestrebt, ihre Produkte ständig zu verbessern und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige die Leistungs-
merkmale zu ändern.

13. Service
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14. Einstellwerte

SCHRITT 
NR. BESCHREIBUNG WERKSEIN-

STELLUNG EINSTELLBEREICH SCHRITT

01 Stufe  (Feuchteschutz) 50 m3/h 0 m3/h oder 50 m3/h 5 m3/h

02 Stufe 1 (Reduz. Lüftung) 100 m3/h 50 m3/h bis 300 m3/h 5 m3/h

03 Stufe 2 (Nennlüftung) 150 m3/h 50 m3/h bis 300 m3/h 5 m3/h

04 Stufe 3 (Intens. Lüftung) 225 m3/h 50 m3/h bis 300 m3/h 5 m3/h

05 Bypass-Temperatur 24,0 °C 15,0 °C - 35,0 °C 0,5 °C

06 Bypass-Hysterese 2,0 °C 0,0 °C - 5,0 °C 0,5 °C

07 Funktion der Bypass Klappe 0
0 (= Automatische Funktion)
1 (= Bypass-Klappe geschlossen)

)

08 Kommunikation eBUS Ot 
eBUS

09 Bus-Adresse 0 0 - 9 (0 = Master)

10 ZH + WRG (Zentralheizung + OFF OFF (= ZH+WRG ausgeschaltet)
ON (= ZH+WRG eingeschaltet)

11 ON OFF (= Luftdurchsatz Zu-/Abluft gleich)

12 0 m3/h -100 m3/h bis 100 m3/h 1 m3/h

13 Heizregister extern 0

0 (= Aus)
1 (= Vorheizregister)
2 (= Nachheizregister)
3
4 (= 
     
     elektrisch)

14 Temperatur Nachheizregister 21,0 °C 15,0 °C bis 30,0 °C 0,5 °C

15 0 

0 (= Schließerkontakt)
1 (= 0 - 10V Eingang)
2 (= 

      12V; Bypass geschlossen  0V)
4 (= Schaltausgang 1/ 
      0V; Bypass geschlossen  12V)
5 (= puls Schalteingang)

16 Mindestsp. Eingang 1 0,0 V 0 Volt - 10 Volt 0,5 V

17 10,0 V 0 Volt - 10 Volt 0,5 V

18 Bedingungen 
Schalteingang 1 0

0 (= Aus)
1 (= Ein)
2 (= Ein, sofern Bedingungen

3 (= Bypass-Ansteuerung)
4 (= Bedarfsgesteuerte Lüftung)

19 Zuluftventilator-Modus 
Schalteingang 1 5 

0 (= Zuluftventilator aus)
1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50 m3/h)
2 (= Luftdurchsatz Stufe 1)
3 (= Luftdurchsatz Stufe 2)
4 (= Luftdurchsatz Stufe 3)
5 (= Stufenschalter)
6 (= Max. Luftdurchsatz)
7 (= Keine Ansteuerung Zuluftventilator)
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14. Einstellwerte

SCHRITT 
NR. BESCHREIBUNG WERKSEIN-

STELLUNG EINSTELLBEREICH SCHRITT

20 Abluftventilator-Modus
Schalteingang 1 5

0 (= Abluftventilator aus)
1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50 m3/h)
2 (= Luftdurchsatz Stufe 1)
3 (= Luftdurchsatz Stufe 2)
4 (= Luftdurchsatz Stufe 3)
5 (= Stufenschalter)
6 (= Max. Luftdurchsatz)
7 (= Keine Ansteuerung Abluftventilator)

21 1

0 (= Schließerkontakt)
1 (= 0 - 10V Eingang)
2 (= )
3 (=  
      12V;  Bypass geschlossen  0V)
4 (= Schaltausgang 2/ 
      0V; Bypass geschlossen  12V)

22 Mindestspannung Eingang 2 0,0 V 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,5 V

23 10,0 V 0,0  Volt- 10,0 Volt 0,5 V

24 Bedingungen
Schalteingang 2 0

0 (= Aus)
1 (= Ein)
2 (= Ein, sofern Bedingungen Bypass 

3 (= Bypass-Ansteuerung)
4 (= Bedarfsgesteuerte Lüftung)

25 Zuluftventilator-Modus 
Schalteingang 2 5

0 (= Zuluftventilator aus)
1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50 m3/h)
2 (= Luftdurchsatz Stufe 1)
3 (= Luftdurchsatz Stufe 2)
4 (= Luftdurchsatz Stufe 3)
5 (= Stufenschalter) 
6 (= Max. Luftdurchsatz)
7 (= Keine Ansteuerung Zuluftventilator)

26 Abluftventilator-Modus 
Schalteingang 2 5

0 (= Abluftventilator aus)
1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50 m3/h)
2 (= Luftdurchsatz Stufe 1)
3 (= Luftdurchsatz Stufe 2)
4 (= Luftdurchsatz Stufe 3)
5 (= Stufenschalter)
6 (= Max. Luftdurchsatz)
7 (= Keine Ansteuerung Abluftventilator)

27 - ohne Funktion

28 - ohne Funktion

29 - ohne Funktion

30 RH-Sensor OFF OFF (= RH-Sensor ausgeschaltet)
ON (= RH-Sensor eingeschaltet)

31 RH-Sensor 0

+2  
+1 
 0  Grundeinstellung RH-Sensor
-1 
-2  
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SCHRITT 
NR. BESCHREIBUNG WERKSEIN-

STELLUNG EINSTELLBEREICH SCHRITT DISPLAY TEXT
 + SYMBOL

35 Ein- und Ausschalten eBus 
CO2-Sensor OFF ON - OFF - CO2 EB

36 Min. PPM eBus CO2-Sensor 1 400

400-2000 25

PPM MIN

37 Max. PPM eBus CO2-Sensor 1 1200 PPM MAX

38 Min. PPM eBus CO2-Sensor 2 400 PPM MIN

39 Max. PPM eBus CO2-Sensor 2 1200 PPM MAX

40 Min. PPM eBus CO2-Sensor 3 400 PPM MIN

41 Max. PPM eBus CO2-Sensor 3 1200 PPM MAX

42 Min. PPM eBus CO2-Sensor 4 400 PPM MIN

43 Max. PPM eBus CO2-Sensor 4 1200 PPM MAX

44 Flusskorrektur 100% 90% - 110% % FL COR

45 Standardeinstellung Stellungs-
schalter 1 0 - 1 - SW NCP

14. Einstellwerte
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ErP-Werte

Hersteller: Wolf GmbH
Modell: CWL - T - 300 Excellent

Klimazone Bedienungsweise SEV-Werte 
in kWh/m²/a SEV Klasse

Jährlicher 
Stromverbrauch (JSV)
in kWh Elektrizität / a

Jährliche Einsparung an 
Heizenergie (JEH):

Mittel
Zeitregelung -37,80 A 294 4447

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -39,52 A 244 4494
mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -42,54 A+ 161 4590

Kalt
Zeitregelung  -80,32 A+ 831 8699

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -82,49 A+ 781 8792
mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -86,43 A+ 698 8979

Warm
Zeitregelung -13,44 E 249 2011

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -14,90 E 199 2032
mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -17,39 E 116 2075

Typ Lüftungsgerät:
Ventilator: Stufenloser EC - Ventilator
Typ Wärmetauscher:
Wärmebereitstellungsgrad: 85%
Maximale Luftleistung: 300 m³/h
Leistungsaufnahme: 106 W

46 dB(A)
Bezugs-Luftvolumenstrom: 210 m³/h

50 Pa
0,22 Wh/m³

Steuerfaktor:

1,0 in Kombination mit Stufenschalter
0,95 in Kombination mit Zeitschaltuhr

0,85 in Kombination mit 1 Sensor
0,65 in Kombination mit mehreren Sensoren

Leckage*
Intern 0,4%
Extern 1,4%

Stufenschalter / Zeitschaltuhr/ Bedienmodul.
Achtung!

montage-und-bedienungsanleitungen/
Bypass: Ja; 100% Bypass

SEV in kWh/m²/a

SEV < -42

A

B

C

D

E
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Notizen 

Notizen 
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Konformitätserklärung (nach ISO/IEC 17050-1)

Nr.:     3064045

Aussteller:    Wolf GmbH

Anschrift:    Industriestr. 1
     D-84048 Mainburg

Produkt:     Comfort-Wohnungs-Lüftungsgerät 
     mit Wärmerückgewinnung 
     CWL- T-300 Excellent

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:

     DIN EN 12100 Teil 1 und 2; 04/2004
     DIN EN ISO 13857; 06/2008
     DIN EN 349; 09/2008
     EN 60335 Teil 1; 02/2007
     EN 60730; 06/2009
     EN 61000-6-2;02/2007
     EN 61000-6-3; 03/2006
     EN 61000-3-2; 03/2010
     EN 61000-3-3; 06/2009

Gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien:

     2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
     2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
     RoHS 2011/65/EU

     2009/125/EG (1253/1254 EU (EU ErP-Richtlinie)

Mainburg, 24.05.14

Geschäftsführer Technik

Konformitätserklärung
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Recycling

  Keinesfalls über den Hausmüll entsorgen!

-
chende Annahmestellen zuführen:

 - Altes Gerät

 - Verschleißteile

 - Defekte Bauteile

 - Elektro- oder Elektronikschrott

-
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